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Betreft wijzigingen ten opzichte van versie 5.0+A1 

Onderstaand volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen, zoals die zijn weergegeven in 

paragraaf 1.6 van het schema. Voor meer informatie, zie CCV Certificatieschema Leveren BMI versie 6.0 

op de site van het CCV: www.hetccv.nl/keurmerken. 

1. Standaardteksten in het certificatieschema zijn aangepast aan de standaardteksten van andere CCV 

certificatieschema’s. 

2. In het certificatieschema is het gebruik van benamingen van de partij waaraan het certificaat wordt 

verstrekt (en de certificaathouder voor het levering inschakelt) geüniformeerd tot ‘opdrachtgever’.  

3. In figuur 1 is een verwijzing toegevoegd naar hoofdstuk 3.  

4. In 2.1 is deellevering nader uitgewerkt: er wordt onderscheid gemaakt tussen levering, deellevering 

en een kleine aanpassing.  

5. In 2.2 is de presentatie van de eisen, beoordelingsmethoden en goed- en afkeur gewijzigd. De eisen 

zijn inhoudelijk onveranderd. In 2.2.4 is toegevoegd hoe het branddetectiebedrijf moet omgaan met 

een attest voor het installatiewerk waarvoor hij niet zelf de opdrachtgever is. Passages die betrekking 

hadden op het leveringsproces zijn verplaatst naar hoofdstuk 3.  

6. In 3.2.1 zijn de specifieke taken van de projecteringsdeskundige toegevoegd, en zijn de 

opsommingen van specifieke taken van de installatiedeskundige en de inbedrijfsteller aangevuld met 

onderdelen die eerst in hoofdstuk 2 stonden.   

7. In 3.2.2 is de eis dat medewerkers over mbo-werk- en denkniveau moeten beschikken vervallen. De 

methode van aantonen dat een Installatiedeskundige over de vereiste kennis en kunde beschikt is 

geactualiseerd. De bepaling over initiële en periodieke kwalificatie van medewerkers vereenvoudigd.  

8. In 3.2.3 zijn de meetmiddelen M3 en M4 verwijderd omdat deze meting niet is opgenomen in 

hoofdstuk 2.  

9. De beschrijving van uitbesteding van werkzaamheden in 3.2.4 is aangepast aan de praktijk. 

Toegevoegd is onder welke voorwaarden de controle van installatiewerk dat geleverd is door een 

onderaannemer achterwege kan blijven.  

10. In 3.2.6 is nader gespecificeerd welke minimuminformatie voorafgaand aan de levering beschikbaar 

moet zijn. Deze eisen corresponderen met de ingangscontrole in 2.2.1. beschreven is wat de 

gevolgen zijn als de minimuminformatie ontbreekt.  

11. In 3.2.9 is de verwijzing naar afwijkingen vastgesteld door de certificatie-instelling geschrapt.  

12. In 3.2.10 is de basis voor de jaarlijkse analyse van het functioneren van het kwaliteitssysteem 

vereenvoudigd.  

13. In 3.3.4 is toegevoegd dat niet alleen leveringen van brandmeldinstallaties maar ook deelleveringen 

en kleine aanpassingen onder toezicht van de certificatie-instelling vallen.   

14. In 4.3 is de verwijzing toegevoegd naar het CCV-reglement Beoordelen overstappende 

certificaathouder. 

15. In 4.4.1 en 4.5.1 is de verwijzing toegevoegd naar de CCV-richtlijn Verificatie diploma’s.  

16. Onder A in 4.4.2 en 4.5.2 is dossieronderzoek van levering en/of deellevering en/of kleine aanpassing 

toegevoegd. 

17. In 4.4.2 onder B is gepreciseerd waarop de initiële productgerichte beoordeling betrekking heeft.  

18. In 4.5.2 onder B is gepreciseerd waarop de periodieke productgerichte beoordeling betrekking heeft. 

Toegevoegd is dat als een branddetectiebedrijf in een kalenderjaar geen volledige 

brandmeldinstallatie levert, de certificatie-instelling deelleveringen en/of kleine aanpassingen 

beoordeelt.  

19. In 4.8 is de tekst zo aangepast dat duidelijk is dat de certificatie-instelling verantwoordelijk is voor 

kwalificatie van een situatie die niet in overeenstemming is met de eisen. Toegevoegd is de 

verwijzing naar bijlage 7 met voorbeelden van major en minor afwijkingen.  
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20. In 4.8.8 is het toezicht door de certificatie-instelling op implementatie van de correcties en 

corrigerende maatregelen gewijzigd. Bij afwijkingen met geringe impact is de mogelijkheid 

opgenomen om implementatie van de corrigerende maatregelen bij de eerstvolgende periodieke 

beoordeling mee te nemen. Zie voorbeelden in bijlage 7. 

21. In 5.1.2 is toegevoegd dat het certificatiemerk ook moet worden gebruikt op het rapport van 

oplevering. 

22. In 5.3 is de bepaling toegevoegd dat het certificaat brandmeldinstallatie ook digitaal mag worden 

ondertekend, als de geldigheid daarvan maar te herleiden is.  

23. In 6.2 is de definitie van afnemer gewijzigd in die van opdrachtgever. De definitie van pve is 

aangepast.  

24. In 6.3 is toegevoegd dat door het CCV gepubliceerde interpretaties onderdeel uitmaken van normen 

en documenten uit de opsomming. Het Reglement beoordelen overstappende certificaathouder en de 

Richtlijn Verificatie diploma’s zijn in de opsomming opgenomen. 

25. In verband met het verschijnen van de Richtlijn Verificatie diploma’s is bijlage 1 vervallen.  

26. Aan bijlage 4 zijn relevante passages toegevoegd uit de eind- en toetstermen Installatiedeskundige 

BMI-OAI. 

27. De passage in bijlage 5 hoe een branddetectiebedrijf kan aantonen dat producten die het gebruikt 

aan de eisen voldoen is geactualiseerd. 

28. In bijlage 7 zijn nu ook voorbeelden van minor afwijkingen opgenomen. De voorbeelden zijn 

aangevuld met een beschrijving van de afhandeling door branddetectiebedrijf en certificatie-instelling. 

De al eerder opgenomen voorbeelden van major afwijkingen zijn geactualiseerd.  

29. Aan bijlage 9 zijn relevante passages toegevoegd uit de eind- en toetstermen deskundige 

ontruimingsalarmtechniek.  

30. In bijlage 10 is aan het eind van onderdeel 2 een tekenveld toegevoegd voor de inbedrijfsteller, in lijn 

met de opsomming van taken in 3.2.1 

 

Daarnaast zijn diverse tekstuele en redactionele aanpassingen doorgevoerd 


